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Znak: NHS.9020.14.100.21
Dotyczy badania wody w ramach ,, kontroli urzgdowey”

Biezaca ocena jako$ci wo
przeznaczonej do spozycia przez ludzi w wodociggu publicznym Piestrzec.

Dzialajac na podstawie:
art. 4 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Panstwowej Inspekcji Sanitarnej (tekst jednolity
Dz.U. 22021 r. poz. 195 ), § 21.1 Rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie
Jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz.U. z 2017r. poz. 2294 ), art.12 ust. 1 i ust.
5 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodg i zbiorowym odprowadzeniu
sciekéw (tj. Dz.U. z 2020r. poz. 2028) oraz na podstawie sprawozadania z wynikéw badan
zrealizowanych zodnie z ustalonym planem dziatania Powiatowej Stacji Sanitarno Epidemiologiczne;j
w Busku - Zdroju Nr sprawozdania LBW/241/1/21 z dnia 02.08.2021r,

Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Busku-Zd roju
stwierdza:
przydatnos¢ wody do spozycia przez Iudzi w wodociggu publicznym Piestrzec.
Uzasacnienie:
Oceng przydatnosci wody do spozycia wydano na podstawie sprawozdania laboratoryjnego z dnia
02.08.2021r. LBW/241/1/21 z wynikéw badan zrealizowanych zgodnie z ustalonym planem dzialania
Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Busku Zdroju, przeprowadzonych przez
Akredytowane Laboratorium Powiatowej Stacji Sanitarno — Epidemiologicznej w Busku — Zdroju,
ul. Stefana Batorego 2, 28-100 Busko-Zdrdj.

W badanym zakresie jakosé wody spemnia wymogi okreslone w czgsci A i B zalagcznika
nr 2 do Rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie wymagan dotyczacych
Jjakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi ( Dz.U. 2017r. poz. 2294).

Badanie préby wody przeprowadzono metodami zgodnymi z charakterystyka metod
badawczych, okreslong w zataczniki nr 6 do w/w rozporzadzenia,

Oceng o jakosci wody z w/w wodociagu publicznego Pafistwowy Powiatowy Inspektor
Sanitarny w Busku — Zdroju wydat celem poinformowania o tym konsumentéw, o czym stanowi
art. 12 ust. 5 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym
odprowadzeniu sciek6w (t.j. Dz. U. z 2020r.poz. 2028).

MS/KP

W zalaczeniu:
1. Sprawozdanie z badan Nr LBW/241/1/21

Otrzymuja:
1.Gmina Solec-Zdr6j, ul. 1 Maja 10, 28-131 Solec-Zdroj.

Do wiadomo$ci:
1. Wojt Gminy Solec-Zdréj, ul. 1 Maja 10, 28-131 Solec-Zdroj.
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ul. Stefana Batorego 2 , 28-100 Busko-Zdroj
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él/ Busko-Zdrdj, dnia 03.08.2021r.

Znak: NHS.9020.14.88.21
Dotyczy badania wody w ramach ,, kontroli urzedowej”’

Biezgca ocena jakoSci wody\ /\
przeznaczonej do spozycia przez ludzi w wodociggu publicznym Solec-Zdrdj.

Dziatajac na podstawie:
art. 4 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Pafistwowej Inspekcji Sanitarnej (tekst jednolity
Dz.U.z 2021 r. poz. 195), § 21.1 Rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie
Jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz.U. z 2017r. poz. 2294 ), art.12 ust. 1 i ust.
5 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodg i zbiorowym odprowadzeniu
sciekéw (tj. Dz.U. z 2020r. poz. 2028) oraz na podstawie sprawozadania z wynikéow badan
zrealizowanych zodnie z ustalonym planem dziatania Powiatowej Stacji Sanitarno Epidemiologicznej
w Busku - Zdroju Nr sprawozdania LBW/237/1/21 z dnia 02.08.2021r,

Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Busku-Zdroju
Stwierdza:
przydatnos$¢ wody do spozycia przez ludzi w wodociggu publicznym Solec-Zdrdj.
Uzasadnienie:
Oceng przydatnosci wody do spozycia wydano na podstawie sprawozdania laboratoryjnego z dnia
02.08.2021r. LBW/237/1/21 z wynikéw badan zrealizowanych zgodnie z ustalonym planem dzialania
Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Busku Zdroju, przeprowadzonych przez
Akredytowane Laboratorium Powiatowej Stacji Sanitarno — Epidemiologicznej w Busku — Zdroju,
ul. Stefana Batorego 2, 28-100 Busko-Zdrgj.

W badanym zakresie jako$é wody spelnia wymogi okreslone w czesci A i B zalacznika
nr 2 do Rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie wymagan dotyczacych
Jjakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi ( Dz.U. 2017r, poz. 2294 ).

Badanie proby wody przeprowadzono metodami zgodnymi z charakterystyka metod
badawczych, okreslong w zataczniki nr 6 do w/w rozporzadzenia.

Oceng o jakosci wody z wiw wodociggu publicznego Paristwowy Powiatowy Inspektor
Sanitarny w Busku — Zdroju wydat celem poinformowania o tym konsumentéw, o czym stanowi
art. 12 ust. 5 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodg i zbiorowym

odprowadzeniu $ciekéw (t.j. Dz. U. z 2020r.poz. 2028).
Z upowaznienia

DAKE Panstwowegio Powiato 0
W zalgczeniu: Inspektoffa Sghitarnego
1. Sprawozdanie z badann Nr LBW/237/1/21 mgr inz. Gepdgors Wojciechotski

Otrzymuja:
1.Gmina Solec-Zdréj, ul. 1 Maja 10, 28-131 Solec-Zdro;.

Do wiadomofci:
1. Wéjt Gminy Solec-Zdrdj, ul. 1 Maja 10, 28-131 Solec-Zdrd;j.
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POLSKIE CENTRUM
AKREDYTACJII

©

BADANIA

AB 642

POWIATOWA STACJA

SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA
ODDZIAL, LABORATORYJNY

28-100 Busko-Zdrdj, ul. Stefana Batorego 2
tel.: (041) 378-35-73; fax: (041) 378-27-88

Strona3z3

LBW.9052.1.1.158.2021
Kod probki: P-LBW-/233/1/21

Sprawozdanie z badan Nr LBW/237/1/21

Wyniki badania:

Badania

bakteriologiczne

Wskaznik jakoéci wody Identyfikacja metody Jednostka Wynik Najwyzsza wartos¢ dopuszezalna wg
Rozp. Ministra Zdrowia z dn.7
grudnia 2017. (Dz.U.z 2017 ,
poz.2294) w sprawie jakosci wody
przeznaczonej do spozycia przez
Tudzi
Bakterie grupy coli PN-EN ISO 9308-1:2014 j.t.k. 0
W 100 ml wody PN-EN ISO 9308-1:2014- 0
12/A1:2017-04
Escherichia coli PN-EN ISO 9308-1:2014 j.t.k. 0
W 100 ml wody PN-EN ISO 9308-1:2014- 0
12/A1:2017-04
Enterokoki (paciorkowce | PN-EN ISO 7899-2:2004 jtk. 0 0
katowe)
w 100 ml wody
Ogdlna liczba bakterii PN-EN ISO 6222:2004 j.t.k. 1 200
w 22°C po 72h w 1ml

Badanie wykonal: mgr M. Witek-Paw

j-tk. — jednostek tworzacych kolonie;
A — metoda akredytowana

Badania przeprowadzono metodami zgodnymi z charakterystykg
Ministra Zdrowia z dn. 7 grudnia 2017 (Dz.U. 2017 poz.2294)

Data sporzadzenia sprawozdani: 02.08.2021

Autoryzowal:
\

Starszy Apystent

mgr Marz a tukasik

Otrzymuja:
1. Zleceniodawca
2. a/a.

metod, okreslong w zalgezniku Nr 6 do wiw Rozporzqdzenia

Zatwierdzil:

Oswiadcza sig, ze:

1.Niniejsze sprawozdanie z badan zawiera 3 strony i moze by¢ powielane jedynie w calosei. Inna forma kopiowania wymaga pisemnej zgody Kierownika Laboratorium.

Ostatnia strona jest jednoznacznie koficem sprawozdania.

2.Wyniki badan odnoszg sig wytacznie do otrzymanej probkd. Laboratorium nie ponosi odpowiedzialnosci za etap pobierania probek.

3.Klient ma mozliwosé ztoZenia skargi w terminie 14 dni od daty otrzymania niniejszego sprawozdania.
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POLSKIE CENTRUM
AKREDYTACJE

=

BADANIA

AB 642

POWIATOWA STACJA
SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA
ODDZIAL. LABORATORYJNY

28-100 Busko-Zdrdj, ul. Stefana Batorego 2
tel.: (041) 378-35-73; fax: (041) 378-27-88

Strona3z3

LBW.9052.1.1.162.2021
Kod probki: P-LBW-/237/1/21

Wyniki badania:

Sprawozdanie z badain Nr LBW/241/1/21

Badania

bakteriologiczne

Wskaznik jakosci wody Identyfikacja metody Jednostka Wynik Najwyisza wartos¢ dopuszczalna wg
Rozp. Ministra Zdrowia z dn.7
grudnia 2017. (Dz.U.z 2017 ,
poz.2294) w sprawie jakosci wody
przeznaczonej do spozycia przez
ludzi
Bakterie grupy coli PN-EN ISO 9308-1:2014 jtk. 0
W 100 ml wody PN-EN ISO 9308-1:2014- 0
12/A1:2017-04
A
Escherichia coli PN-EN ISO 9308-1:2014 j.tk. 0
W 100 ml wody PN-EN ISO 9308-1:2014- 0
12/A1:2017-04
A
Enterokoki (paciorkowce | PN-EN ISO 7899-2:2004 j-t.k. 0 0
katowe) A
w 100 ml wody
Ogodlna liczba bakterii PN-EN ISO 6222:2004 jtk. 12 200
w 22°C po 72h w 1ml A

Badanie wykonal: mgr M. Witek-Paw
j-tk. — jednostek tworzacych kolonie;

A —metoda akredytowana

Badania przeprowadzono metodami zgodnymi z charakterystykg metod, okreslong w zalgezniku Nr 6 do wiw Rozporzqgdzenia

Ministra Zdrowia z dn. 7 grudnia 2017 (Dz.U. 2017 poz.2294)

Data sporzadzenia sprawozdani: 02.08.2021

Otrzymuja:
1. Zleceniodawca
2. a/a.
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Zatwierdzil:

Kierbwnik

dteryinego
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Oswiadcza sig, ze:

1.Niniejsze sprawozdanie z badan zawiera 3 strony i moze by¢ powielane jedynie w catosci. Inna forma kopiowania wymaga pisemnej zgody Kierownika Laboratorium.
Ostatnia strona jest jednoznacznie koficem sprawozdania.

2. Wyniki badan odnoszg si¢ wylgcznie do otrzymanej probki. Laboratorium nie ponosi odpowiedzialnodei za etap pobierania probek.

3 Klient ma mozliwoé¢ ztozenia skargi w terminie 14 dni od daty otrzymania niniejszego sprawozdania.




