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SE.la—4261/193/19 Busko-Zdrgj, dnia 28.10.2019 r.

Dotyczy badania wody w ramach , kontroli urzedowej?, « .- . .. . ~

Biezgca ocena jako$ci wody
przeznaczonej do spozycia przez ludzi w wodociggu publicznym Piestrzec

Dzialajac na podstawie:

art. 4 ust. 1 pkt.1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Panstwowej Inspekcji Sanitarnej (t.j. Dz.U.2019 r.
poz. 59), § 21.1 Rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakosci wody
przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz.U. z 2017 r.,, poz. 2294 ze zm.), art.12 ust.1 i ust. 5 ustawy
z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym odprowadzaniu $ciekdéw
(tj. Dz.U. z 2019 r., poz. 1437), oraz na podstawie sprawozadania z wyniku badania zrealizowanego
zodnie z ustalonym planem dziatania Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemioloicznej w Busku-Zdroju
Nr sprawozdania z badan Nr LHS.9051.1.845.2019 z dnia 16.10.2019 r. (data wptywu 21.10.2019r.)

Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Busku-Zdroju

stwierdza:
przydatnos¢ wody do spozycia przez ludzi w wodociagu publicznym Piestrzec

Uzasadnienie:
Oceng przydatnosci wody do spozycia wydano na podstawie sprawozdania laboratoryjnego
z dnia 16.10.2019 r., Nr LHS.9051.1.845.2019 z wynikdéw badan zrealizowanych zgodnie z ustalonym
planem dziatania Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Busku-Zdroju, przeprowadzonego
przez Oddziat Laboratoryjny Wojewoddzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Kielcach,
ul. Jagiellonska 68, 25-734 Kielce.

W badanym zakresie jakos¢ wody speinia wymogi okreslone w czesci A i B zalgcznika nr 2
do Rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej
do spozycia przez ludzi (Dz.U. 2017 r., poz. 2294 ze zm.).

Badanie préby wody przeprowadzono metodami zgodnymi z charakterystyka metod
badawczych, okreslong w zataczniki nr 6 do w/w rozporzadzenia.

Oceng o jakosci wody z w/w wodociggu Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
w Busku-Zdroju wydatl celem poinformowania o tym konsumentéw, o czym stanowi art. 12 ust. 5
ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym odprowadzaniu

sciekow (t.j. Dz. U. 2019 r., poz. 1437).
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Otrzymuja:
1. Gmina Solec-Zdréj, ul. 1 Maja 10, 28-131 Solec-Zdrdj Krzysztof Soehd

Do wiadomosci:
Woijt Gminy Solec-Zdrdj, ul. 1 Maja 10, 28-131 Solec-Zdrdj
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SE.la-4261/192/19 Busko-Zdroj, dnia 28.10.2019 r.
Dotyczy badania wody w ramach ,, kontroli urzgdowej.”

Biezaca ocena jako$ci wody

przeznaczonej do spozycia przez ludzi w wodociagu publicznym Kikow

Dziatajac na podstawie:

art. 4 ust. 1 pkt.1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Panstwowej Inspekcji Sanitarnej (t.j. Dz.U.2019 r.
poz. 59), § 21.1 Rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakosci wody
przeznaczone] do spozycia przez ludzi (Dz.U. z 2017 r., poz. 2294 ze zm.), art.12 ust.1 i ust. 5 ustawy
z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym odprowadzaniu $ciekow
(tj. Dz.U. z 2019 r., poz. 1437), oraz na podstawie sprawozadania z wyniku badania zrealizowanego
zodnie z ustalonym planem dzialania Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemioloicznej w Busku-Zdroju
Nr sprawozdania z badan Nr LHS.9051.1.844.2019 z dnia 16.10.2019 r. (data wptywu 21.10.2019 r.)

Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Busku-Zdroju

stwierdza:
przydatnosé wody do spozycia przez ludzi w wodociaggu publicznym Kikéw

Uzasadnienie:
Oceng przydatnosci wody do spozycia wydano na podstawie sprawozdania laboratoryjnego
z dnia 16.10.2019 r., Nr LHS.9051.1.844.2019 z wynikéw badan zrealizowanych zgodnie z ustalonym
planem dziatania Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Busku-Zdroju, przeprowadzonego
przez Oddzial Laboratoryjny Wojewodzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Kielcach,
ul. Jagielloniska 68, 25-734 Kielce.

W badanym zakresie jakos¢ wody spetnia wymogi okreslone w czgsci A i B zatacznika nr 2
do Rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej
do spozycia przez ludzi (Dz.U. 2017 r., poz. 2294 ze zm.).

Badanie préby wody przeprowadzono metodami zgodnymi z charakterystyka metod
badawczych, okreslona w zalaczniki nr 6 do w/w rozporzadzenia.

Oceng o jakosci wody z w/w wodociggu Pafistwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
w Busku-Zdroju wydal celem poinformowania o tym konsumentéw, o czym stanowi art. 12 ust. 5
ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym odprowadzaniu

sciekow (t.j. Dz. U. 2019 r., poz. 1437).
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INSPEKTOR TARNY

Otrzymuja:
1. Gmina Solec-Zdréj, ul. 1 Maja 10, 28-131 Solec-Zdrdj Krzysztok Sécha

o wiadomosci:
Wéjt Gminy Solec-Zdréj, ul. 1 Maja 10, 28-131 Solec-Zdréj
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PANsSTwoOowY PowiATOWY
INSPEKTOR SANITARNY

w BUSKU-ZDROJU

‘ _ -ul. Stefana Batorego 2 , 28-100 Busko-Zdrgj
tel: 41 3783573, fax: 413782788, e-mail: psse.buskozdroj@pis.gov.pl, www:pssebusko.pl

SEIla—4261/191/19 Busko-Zdréj, dnia 28.10.2019 r.
Dotyczy badania wody w ramach ,, kontroli urzedowej” :

Biezaca ocena jako$ci wody
przeznaczonej do spozycia przez ludzi w wodociagu publicznym Solec-Zdr6j
ujecie Groczkéw

Dzialajac na podstawie:

art. 4 ust. 1 pkt.1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Panstwowej Inspekcji Sanitarnej (t.j. Dz.U.2019 r.,
poz. 59), § 21.1 Rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakosci wody
przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz.U. z 2017 r., poz. 2294 ze zm.), art.12 ust.1 i ust. 5 ustawy
z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym odprowadzaniu $ciekéw
(tj. Dz.U. z 2019 r., poz. 1437), oraz na podstawie sprawozadania z wyniku badania zrealizowanego
zodnie z ustalonym planem dzialania Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemioloicznej w Busku-Zdroju
Nr sprawozdania z badan Nr LHS.9051.1.843.2019 z dnia 16.10.2019 r. (data wplywu 21.10.2019r.)

Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Busku-Zdroju

stwierdza:
przydatnosé wody do spozycia przez ludzi w wodociagu publicznym Solec-Zdroj
ujecie Groczkow

Uzasadnienie:
Oceng przydatnosci wody do spozycia wydano na podstawie sprawozdania laboratoryjnego
z dnia 16.10.2019 r., Nr LHS.9051.1.843.2019 z wynikéw badan zrealizowanych zgodnie z ustalonym
planem dzialania Powiatowe] Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Busku-Zdroju, przeprowadzonego
przez Oddzial Laboratoryjny Wojewddzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Kielcach,
ul. Jagiellonska 68, 25-734 Kielce.

W badanym zakresie jako$¢ wody speinia wymogi okreslone w czesci A i B zafacznika nr 2
do Rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jako$ci wody przeznaczonej
do spozycia przez ludzi (Dz.U. 2017 r., poz. 2294 ze zm.).

Badanie proby wody przeprowadzono metodami zgodnymi z charakterystyka metod
badawczych, okreslong w zataczniki nr 6 do w/w rozporzadzenia.

Ocene o jakosci wody z w/w wodociagu Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
w Busku-Zdroju wydat celem poinformowania o tym konsumentdow, o czym stanowi art. 12 ust. 5
ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodg i zbiorowym odprowadzaniu
Sciekow (t.j. Dz. U. 2019 r., poz. 1437).
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1. Sprawozdanie Nr LHS.9051.1.843.2019

Otrzymuja: wezvszt
1. Gmina Solec-Zdrdj, ul. 1 Maja 10, 28-131 Solec-Zdrgj

Do wiadomosci:

CIS Wojt Gminy Solec-Zdroj, ul. 1 Maja 10, 28-131 Solec-Zdrdj
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